
AA MM DD

25 2 28

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo

1 0 0 0 0 0 0 5

2 0 0 0 0 0 0 5

3 0 0 0 0 0 0 5

4 0 0 0 0 0 0 5

5 0 0 0 0 0 5 5

6 0 0 0 0 0 0 5

7 0 0 0 0 0 0 6

8 0 0 0 0 0 0 5

9 0 0 0 0 0 0 5

10 0 0 0 0 0 0 5

11 0 0 0 0 0 0 5

12 0 0 0 0 0 24 5

13 0 0 0 0 0 4 5

14 0 0 0 0 0 0 5

15 0 0 0 0 0 0 5

16 0 0 0 0 0 0 5

17 0 0 0 0 0 0 5

18 0 0 0 0 0 0 5

19 0 0 0 0 0 0 5

20 0 0 0 0 0 0 5

21 0 0 0 0 0 0 5

22 0 0 0 0 0 0 5

23 0 0 0 0 0 0 5

24 0 0 0 0 0 0 5

25 0 0 0 0 0 0 5

26 0 0 0 0 0 0 5

27 0 1 0 0 0 4 5

28 0 0 0 0 0 0 5

TOTAL 141

(%) Valor del IRCA 1,19
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Día

Rangos según Resolucion 2115 de 2007

Coliformes Totales                               

<1 NMP/ 100 cm³

 E.  COLI Coliformes Fecal 

<1 NMP/ 100  cm³

Mesófilos

   Max. 100 U.F.C/100 mL

Proceso:  GESTION DITRIBUCION DE AGUA POTABLE

Observaciones: Para el resultado de los analisis bacteriologicos se toma el <1  como 0, con el fin de calcular el promedio, el cual  se hace con 5 muestras 

tomadas diariamente. Cumpliendo asi con lo establecido en la Resolucion 2115 de 2007 

El dia 27 de febrero de 2025 en el pnto de muestreo No 36 correspondiente al Quintas de Palermo, se presento 1 UFC/100mL para Colifirmes Totales, se 

realizo seguimiento el dia 2 de marzo arrojando como resultado 0 UFC/100 mL  dando cumpimiento por lo exigido por la norma.

 Coli Total  

NMP /100 mL 

Coli Fecal 

NMP /100 mL

Mesófilos

 U.F.C/100 mL
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